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KOTEN

7.00°

125.67 m2

132.94 m2^5

265.4 m2

Decke über 1.OG
abgeschottet

Decke über 1.OG
abgeschottet

2. Etappe 1. Etappe

RHS 140/140/10
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SCHNITT D-D

SCHNITT E-E

A

B

-   ALLE MASSE SIND ROHMASSE UND SIND VOM UNTERNEHMER AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU KONTROLLIEREN.

-   SÄMTLICHE AUSSPARUNGEN FÜR HEIZUNG, SANITÄR UND ELEKTRISCH SIND VOM JEWEILIGEN UNTERNEHMER AM BAU ANZUGEBEN
    UND ZU KONTROLLIEREN.

-   TÜRHÖHEN INNEN VERSTEHEN SICH AB OK HÖHEREM BODEN BZW. FERTIG SCHWELLE BIS
    UK ROH STURZ.

-   TÜRHÖHEN AUSSEN VERSTEHEN SICH AB OK HÖHEREM BODEN BZW. FERTIG SCHWELLE BIS

    UK FERTIG STURZ.
-   FENSTERHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG FENSTERBANK BIS UK FERTIG STURZ BZW. OK ROH BRÜSTUNG BIS UK ROH STURZ /

    UK    ROHE DECKE
-   UNTER BACK- BZW. KALKSANDSTEINWÄNDEN IST EINE LAGE DACHPAPPE GEGEN  AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT  ZU LEGEN ( BEI NICHT

    UNTERKELLERTEN RÄUMEN ).
-   EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG MITZUTEILEN.

-   BEI VERMASSTER AUSSENDÄMMUNG SIND DIE MASSE OHNE  VERPUTZ GERECHNET.
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TREPPENHAUS 2
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ABRIEB
ABRIEB

BÜROS/DIENSTLEISTUNGEN
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B:
W:
D:

B:
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D:

TREPPENHAUS 1

MBNC = MAUERWERK AUS BACKSTEINEN
               NORMALERQUALITÄT MIT
               ZEMENTMÖRTEL GEMAUERT
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RAUMHOHE FENSTERFRONT
HOLZMETALL-FENSTER
KEMPFER OK +1.00M AB FB
RAFFLAMELLEN
METALL-FENSTERBANK

PLATTEN
PLATTEN / ABRIEB
HERUNTERGEH. DECKE

PLATTEN
PLATTEN / ABRIEB
HERUNTERGEH. DECKE

DOPPELBODEN
ABRIEB
HERUNTERGEH. DECKE

ø 275 VORFABR.
BETONSTÜTZE

ø 300 VORFABR.
BETONSTÜTZE

ø 300 VORFABR.
BETONSTÜTZE

ø 275 VORFABR.
BETONSTÜTZE

-   Tragkonstruktionen, Wände und Decken (ausgenommen oberstes Geschoss) sind mit einem Feuerwiderstand F 60 auszuführen.
-   Stahltragkonstruktionen in mehrgeschossigen Gebäudebereichen (ausgenommen Dachgeschoss) sind gemäss Weisungsblatt 6/3

    feuerbeständeg F 60 zu vekleiden.
-   Alle raumabschliessenden Türen (Ausnahme Nassräume) sind als Brandschutztüren gemäss Weisungsblatt 6/4 bzw. technischem

    Merkblatt VST 008 auszuführen.
-   Brandschutztüren, die aus betrieblichen Gründen offen bleiben, sind mit brandmeldergesteuerten Schliessvorrichtungen zu versehen.

-   In Fluchtwegen (Treppenhäuser, Korridore, Vorplätze) sind brennbare Wand- und Deckenverkleidungen nicht zulässig.

-   Automatische Schiebetüren werden nur mit Notöffnungssystem (Swing-Out) zugelassen.
-   Wandschränke dürfen in überbreiten Korridoren aufgestellt werden, sofern sie aus nichtbrennbarem Material bestehen.

-   Büro-/Dienstleistungen mit Brandabschnittsgrösse über 600 m² erfordern eine Brandmelder- oder Sprinkleranlage.
-   Verkaufsräume mit Brandabschnittsgrösse über 1000 m² erfordern eine Sprinkleranlage.

-   Gewerberäume mit Brandabschnittsgrösse über 1200 m² erfordern eine Brandmelder- oder Sprinkleranlage.
-   Verbindungen von Einstellhallen über 1200m² zu Treppenhäuser müssen über eine Schleuse F 60 mit zwei selbstschliessenden Brandschutz-

    türen gemäss Weisungsblatt 6/4 bzw. technischem Merkblatt VST 008 oder rauchdichten R 30 Abschlüssen gemäss Weisungsblatt 6/4a führen.

-   Die Trennwandkonstruktionen zwischen den einzelnen Wohnungen müssen mindestens einen Feuerwiderstand F 60 aufweisen.

WICHTIGSTE WEISUNGEN DER GVL:
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Änderungen in Stichworten
Einrichtung Landwirtschaftliche Kreditkasse

Landwirtschaftliche Kreditkasse
des Kantons Luzern
Gesamtfläche:

BÜROS / DIENSTLEISTUNGEN
BF: 1’220.2 m2

RH: 2.48 m
F.BO.+3.96
R.BO.+3.74O 1.07

WC
BF: 4.0 m2

F.BO.+3.96
R.BO.+3.74O 1.05TREPPENHAUS 1

BF: 23.4 m2

F.BO.+3.96
R.BO.+3.86O 1.01

WC
BF: 4.0 m2

F.BO.+3.96
R.BO.+3.74O 1.06

TREPPENHAUS 2
BF: 23.4 m2

F.BO.+3.96
R.BO.+3.86O 1.02

Sitzungszimmer
BF: 10.5 m2

Unternehmensleitung
BF: 14.7 m2

Küche
BF: 3.7 m2

Korridor
BF: 18.8 m2

Grossraumbüro
BF: 63.2 m2

Büro 2
BF: 19.8 m2

Büro 1
BF: 19.2 m2

Abstellraum
BF: 3.6 m2

Sitzungszimmer 2
BF: 22.6 m2

Geschäftsführer
BF: 23.0 m2

Empfang

Sekretariat
BF: 26.8 m2

Buchhaltung
BF: 31.0 m2

Warten

Experten
BF: 71.2 m2

Sitzungszimmer 1
BF: 12.8 m2

Archiv

Ko
p.

/D
ru

ck

WC Herren
BF: 4.1 m2

WC Damen
BF: 3.7 m2


