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Projekt:
Neubau Bürogebäude mit Produktionshalle JAQUET
Chuenimatt, 4133 Pratteln Parzelle Nr. 986

IndexPlan. Nr.

N

OK FB / RB Erdgeschoss Produktionshalle   ± 0.00  = 288.50 M.ü.M
Baufixpunkt = OK Kanalisationsschacht -  0.07  = 288.43 M.ü.M
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REV_GRU_3001

REV_GRU_30013. Obergeschoss

3. Obergeschoss Mst. 1:50

Bauherr, Grundeigentümer: Architekt:

Ducksch & Anliker
Architekten AG
Jurastrasse 18
4900 Langenthal

JAQUET AG Immobilien
Kunimattweg 14
4133 Pratteln

Fernwärme neu
Fernwärme bestehend

Schmutzwasser neu
Schmutzwasser Kanalisation bestehend

Schmutzwasser (Meteorwasser von
begehbaren, begregneten Dachterrassen)

Versickerung (Meteorwasser von nicht
begehbaren,ext. begrünten Dachflächen)

Telefon neu
Telefon bestehend

Elektro neu
Elektro bestehend

TV neu
TV bestehend

Wasser neu
Wasser bestehend

WERKLEITUNGEN:

CH-4900 Langenthal
CH-8048 Zürich
CH-6300 Zug

T +41 62 919 72 72
T +41 44 430 00 90
T +41 41 511 00 36

Jurastrasse 18
Rautistrasse 55
Chamerstrasse 52

BAUFIXPUNKT
OK Kanalisationsschacht
288.43 M.ü.M

986

288.62 m.ü.M
(höchster Punkt
gew. Terrain)

WANDDURCHBRÜCHE WD / DECKENDURCHBRÜCHE DD:
ALLE ERFORDERLICHEN ANGABEN SIND DEN SCHLITZ- UND DURCHBRUCHPLÄNEN ZU ENTNEHMEN

TÜRÖFFNUNGEN / RAUMHÖHEN:
DIE HÖHENANGABEN DER TÜRÖFFNUNGEN UND DER RAUMHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FERTIG BODEN BIS UK ROHER STURZ

PLANVERWEISE:
SÄMTLICHE MASSE UND KOTEN SIND VOM UNTERNEHMER AM BAU ZU KONTROLLIEREN. UNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT ZU MELDEN.

LEGENDE

BETONFERTIGTEILE

KALKSANDSTEIN

BACKSTEIN

STÄNDERWAND

WÄRMEDÄMMUNG
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00

GEBÄUDESCHNITTE MST. 1:100 + 1:50

SCHNITTBEZEICHNUNG
PLANNUMMER

DET
FASSADENSCHNITTE MST. 1:50 / 1:20 / 1:10 / 1:5

PLANNUMMER DETAIL0001

AD ABGEHÄNGTE DECKE
DD DECKENDURCHBRUCH
BD BODENDURCHBRUCH
WD  WANDDURCHBRUCH
DS DECKENSCHLITZ
BS BODENSCHLITZ
WS WANDSCHLITZ
OK OBERKANTE
UK UNTERKANTE
VK VORDERKANTE
RBV ROHBAUVERSPRUNG
UZ UNTERZUG
NA NOTAUSGANG
WLP WASSERLÖSCHPOSTEN
RWA RAUCH- UND WÄRMEABZUG
F FEUERLÖSCHER

MFB METALLFENSTERBANK
BSW BETONSCHWELLE
ZSW ZEMENTSCHWELLE
BR BRÜSTUNG
ST STURZ
DW DACHWASSER
RAF RAFFLAMELLENSTORE
F+V FUTTER + VERKLEIDUNG
R ROH
F FERTIG
DK DREHKIPP
B BODEN
W WAND
D DECKE
BA BODENABLAUF
K KURBEL
M  MOTOR

MATERIALWECHSEL
ACHSEN
UNTER DER SCHNITTEBENE
ÜBER DER SCHNITTEBENE

NOCH ZU KLÄREN

ÄNDERUNGSHINWEIS
DIENT ALS ARBEITSHILFE DEREN VOLLSTÄNDIGKEIT
IST OHNE GEWÄHR
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OBERFLÄCHEN:

AN ANSTRICH
SB SICHTBETON
KS KUNSTSTEIN
PL PLATTEN
GL GLAS
GA GUSSASPHALT
GG GIPSGLATTSTRICH
UB UNTERLAGSBODEN BEHANDELT
ZÜ ZEMENTÜBERZUG

NS NATURSTEIN 
KU KUNSTSTOFFBODENBELAG
LI LINOLEUM
LA LAMINAT
ME METALL
PU PUTZ
PA PARKETT
TA TAPETE
TE TEXTILBELAG

OK / UK FERTIG BODEN
OK / UK ROH DECKE

OK
 U

B

TRENNLAGEN:
2 LAGEN BAUPLASTIK UNTER SÄMTLICHES MAUERWERK SOFERN IN INGENIEURPLÄNEN NICHT ANDERS VERMERKT

STAHLBETON

Deckenabsorber Solo -
L: 2'400 x B: 1'200 mm

Deckenabsorber Solo -
L: 2'400 x B: 1'200 mm

Deckenabsorber Solo -
L: 2'400 x B: 1'200 mm

Deckenabsorber Solo -
L: 2'400 x B: 1'200 mm
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Kernzone
Verteilung Abluft
in Abhangdecke
RH: 2.60 m

Revisions-
öffnung EI30

EI
30

EI30

EI30

EI
30

ESG

Lift Magic
Kabine 110/210
13 Pers. / 1000 kg

Lift Magic
Kabine 110/210
13 Pers. / 1000 kg

EI30EI30 Ausguss

Kernzone
Verteilung Abluft
in Abhangdecke
RH: 2.60 m

Kernzone
Verteilung Abluft
in Abhangdecke
RH: 2.60 m

Kernzone
Verteilung Abluft
in Abhangdecke
RH: 2.60 m

UK R. ST +23.55
UK F. ST  +23.47
OK F. BR   +7.89
OK R. BR   +7.81

UK R. ST +23.55
UK F. ST  +23.47
OK F. BR   +7.89
OK R. BR   +7.81

OK Brüstungskanal +0.90 OK Brüstungskanal +0.90

OK Brüstungskanal +0.90OK Brüstungskanal +0.90OK Brüstungskanal +0.90

OK Brüstungskanal +0.90

Steigzone mit
Aussteifungskreuz

RH: 3.00 m

RH: 3.00 m
Einfügepunkt

2x DW

Einlage Liftschwelle
8x7 cm

Einlage Liftschwelle
8x7 cm

2x DW
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Treppe Steigung
20 x 17.35cm = 3.47 m
Auftritte 28cm Steigzone
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Kernzone
Verteilung Abluft
in Abhangdecke
RH: 2.60 m

RH: 2.99 m

Flurbeleuchtung

Flurbeleuchtung

Schiebetrennwand

Schürze +12.99

Schürze +12.99
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Decken
Einbauleuchte
analog 4.OG

Decken
Einbauleuchte
analog 4.OG

DW

Decken
Einbauleuchte
analog 4.OG

Flurbeleuchtung Flurbeleuchtung

Deckenbeleuchtung
Einbauleuchte

Deckenbeleuchtung
Einbauleuchte

GROSSRAUMBÜRO 317.5m
Deckenschürze

Holzelement

Deckenschürze
Gipselement

Brandmelder

VORPLATZ RH: 2.60 m
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